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Riksradsvégen
VARMESYSTEMET

Vi p4 VARMEX har nu injusterat varmesystemet och ni har fatt era termostater monterade
pa elementen.

Termostaterna kommer nu att ge en rumstemperatur pa ca 20-21°C vid instalining 3.
(3 plus en punkt)

Om man vrider till en lagre siffra sa far man en lagre temperatur. Installning 3 (3 utan
punkt.) ger ca 20° och instéllning 2 ca 16°.

Hela elementet kommer inte vara lika varm, skillnaden mellan évre och nedre delen
kommer att vara mellan 10-25° beroende pa utetemperaturen.

Nar man far ratt temperatur i rummet kommer termostaten att stédnga ventilen och
elementen svalnar. Elementet kommer att vara kallt tills temperaturen i rummet sjunker
under det instéllda vardet. Det ar alltsa inget fel pa varmesystemet om elementet ar kallt
nar rumstemperaturen ar ratt.

Termostaten maste kunna kadnna ratt temperatur. Mobler, tunga gardiner och elementskydd
som skymmer elementet och termostaten gor att den luras att stédnga for tidigt, med f6ljd att
rumstemperaturen sjunker.

Att fa varmare an 21° ar svart, om ni satter in en elflakt i rummet och héjer temperaturen
dver 21° sa stanger termostaten av elementet och det blir bara elflakten som “jobbar”.

Nar man tycker att det ar for varmt och vill vadra sa 6ppnar ventilen och brassar pa mera
varme. Vill man ha lagre temperatur sa ar det battre att vrida ner termostaten till ex. 2.
Vill man vadra sa skall man géra det ordentligt under en kort tid (5 min).

Om ni har for lag temperatur sa kontrollera att termostaten star pa hégsta vardet.
Kontrollera att inte mébler, gardiner och elementskydd skymmer termostaten.
Temperaturen i rummet kontrolleras bast med en palitlig termometer i mitten av rummet ca
1,5 m dver golv.

Ar det fortfarande Kallt, prova att lufta ur elementet med hjalp av en luftnyckel. Du kan
ocksa prova att vrida pa termostaten fran dppet till stangt 1age nagra ganger, det kan fastna
luft eller nagot skrép i ventilen, det lossnar om du vidtar denna atgard.

Hoppas ni far en varm och skén vinter.

Tack for Er medverkan.
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